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Automatische Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i)

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Dieses Produkt darf nur fiir die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen
Einsatzfalle und nur in Verbindung mit den empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten
und Komponenten verwendet werden.

Warnung

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemafRen Transport,
sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige Bedienung voraus.

Sicherheitstechnische Hinweise fiir den Benutzer

Diese Anleitung enthalt die erforderlichen Informationen fiir den bestimmungsgemalen
Gebrauch der darin beschriebenen Produkte.

Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitsbezogenen Hinweise in dieser Anleitung oder
auf dem Produkt selbst sind Personen, die

e als Projektierungspersonal mit den Sicherheitsrichtlinien der Brandmelde- und
Léschanlagen vertraut sind.

e als Wartungspersonal im Umgang mit Einrichtungen der Brandmelde- und Léschanlagen
unterwiesen sind und den auf die Bedienung bezogenen Inhalt dieser Anleitung kennen.

e als Errichter- und Servicepersonal eine zur Reparatur derartiger Einrichtungen der
Brandmelde- und Ldschanlagen befahigende Ausbildung besitzen bzw. die Berechtigung
haben, Stromkreise und Gerate/Systeme gemaf den Standards der Sicherheitstechnik in
Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Gefahrenhinweise

Die folgenden Hinweise dienen einerseits der personlichen Sicherheit und andererseits der
Sicherheit vor Beschadigung des beschriebenen Produktes oder angeschlossener Gerate.

Sicherheitshinweise und Warnungen zur Abwendung von Gefahren fir Leben und Gesundheit
von Benutzern oder Instandhaltungspersonal bzw. zur Vermeidung von Sachschaden werden
in dieser Anleitung durch die hier definierten Piktogramme hervorgehoben. Die verwendeten
Piktogramme haben im Sinne der Anleitung selbst folgende Bedeutung:

Bedeutet, dass schwere Korperverletzung, Tod oder erheblicher Sachschaden
eintreten koénnen, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaflnahmen nicht getroffen
werden.

Ist eine wichtige Information zu dem Produkt oder einem Teil der Anleitung auf den
besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Hinweise zur Konfiguration und Inbetriebnahme gemaR den nationalen und lokalen
Richtlinien sowie Anforderungen und anzuwendende Normen beachten.

<) @[>

Demontage

Gemal Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) wird das elektrische und elektronische Gerat
nach der Demontage zur fachgerechten Entsorgung vom Hersteller
zuriickgenommen!
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Die hier aufgefiihrten Bescheinigungen fir die Ex-Barrieren sind auszugsweise,
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit dargestellt. Die vollstadndigen Bescheinigungen

stehen auf der Internetseite des Herstellers www.Pepperl-Fuchs.de zur Verfugung.

Ergédnzende und aktuelle Informationen

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Leistungsmerkmale, Daten und
Produktangaben entsprechen dem Stand der Drucklegung dieses Dokumentes
(Datum siehe Deckblatt) und kdnnen durch Produktédnderungen und/oder gednderte
Normen und Richtlinien bei der Projektierung, Installation und Inbetriebnahme ggf.
von den hier genannten Informationen abweichen.

Aktualisierte Informationen und Konformitatserklarungen stehen zum Abgleich auf
der Internetseite www.esser-systems.de zur Verfigung.

esserbus® und essernet® sind in Deutschland eingetragene Warenzeichen.
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Automatische Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i)

1 Normen und Richtlinien

Bei der Errichtung und Unterhaltung von Brandmeldeanlagen sind die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu beachten. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik darf
abgewichen werden, soweit die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewabhrleistet ist. Soweit
Anlagen auf Grund von Regelungen der Europaischen Gemeinschaft dem in der Gemeinschaft
gegebenen Stand der Sicherheitstechnik entsprechen miissen, ist dieser mafgebend.

In Deutschland wird die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik oder des in
der Europaischen Gemeinschaft gegebenen Standes der Sicherheitstechnik vermutet, wenn
die technischen Regeln des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) beachtet worden
sind. Die Einhaltung des in der Europaischen Gemeinschaft gegebenen Standes der
Sicherheitstechnik wird ebenfalls vermutet, wenn technische Regeln einer vergleichbaren
Stelle in der Europaischen Gemeinschaft beachtet worden sind, die entsprechend der
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) Anerkennung gefunden haben. Gleiches gilt fir die
Anwendung von weiteren auf das Produkt zutreffenden Richtlinien, wie z.B. EMV-Richtlinie
2004/108/EG, Bauprodukten-Richtlinie 89/106/EG und ATEX Richtlinie 94/9/EG.

Dies sind zum Beispiel:
o Normen der DIN EN 54 Reihe “Brandmeldeanlagen®.

e Normen der DIN VDE 0100 Reihe, insbesondere DIN EN 0100-410 ,Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt*, DIN VDE 100-718, Errichten von
Niederspannungsanlagen — Anforderung fiir Betriebsstatten, Raume und Anlagen
besonderer Art, Bauliche Anlagen fiir Menschenansammlungen und DIN VDE 0105-100
,Betrieb von elektrischen Anlagen: Allgemeine Festlegungen®.

e Normen der DIN EN 62305 bzw. DIN VDE 0185-305 Reihe, insbesondere DIN VDE 0185-
305-1 ,Blitzschutz: Allgemeine Grundsatze. DIN VDE 0185-305-2 ,Risiko-Management®,
DIN VDE 0185-305-3 ,Schutz von baulichen Anlagen und Personen“ und DIN VDE 0185-
305-4 ,Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen®.

e DIN VDE 0701-1 ,Instandsetzung, Anderung und Priifung elektrischer Gerate: Aligemeine
Anforderungen®.

e Normen der DIN VDE 0800 Reihe, insbesondere DIN VDE 0800-1 ,Allgemeine Begriffe,
Anforderungen und Prifungen fiir die Sicherheit der Anlagen und Geréate®, DIN VDE 0800-1
,Fernmeldetechnik, Erdung und Potentialausgleich, DIN VDE 0800-174-2
,informationstechnik - Installation von Kommunikationsverkabelung: Installationsplanung
und -praktiken In Gebauden®.

e DIN VDE 0815 ,Installationskabel und- Leitungen fir Fernmelde- und
Informationsverarbeitungsanlagen®.

e Normen der DIN VDE 0833 Reihe Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und
Uberfall, insbesondere DIN VDE 0833-1 ,Allgemeine Festlegungen®, DIN VDE 0833-2
,Festlegungen fiir Brandmeldeanlagen (BMA)‘, DIN VDE 0833-3 ,Festlegungen fir
Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen” und DIN VDE 0833-4 ,Festlegungen fiir Anlagen zur
Sprachalarmierung im Brandfall®.

* Normen der DIN VDE 0845 Reihe, insbesondere DIN VDE 0845-1 ,Schutz vor
Fernmeldeanlagen gegen Blitzeinwirkungen, statische Aufladungen und Uberspannungen
aus Starkstromanlagen; MaRnahmen gegen Uberspannungen®.

o DIN 14675 ,Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb®.

4 T1798920/01.13
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Diese Regeln der Technik mussen innerhalb der Europaischen Gemeinschaft, die technischen
Regeln des VDE speziell in Deutschland, beachtet werden. In anderen Landern (z.B.: USA:
NFPA und UL -Anforderungen) ist die Beachtung landerspezifischer Normen, Richtlinien und
Gesetze erforderlich.

Daruber hinaus finden, fur Deutschland, die Richtlinien der VdS Schadenverhitung GmbH
(VdS) Anwendung. Dies sind zum Beispiel":

e VdS 2046 Sicherheitsvorschriften fir Starkstromanlagen bis 1000 Volt.

e VdS 2015 Elektrische Gerate und Anlagen Richtlinien zur Schadenverhiitung.

e VdS 2095 Planung und Einbau von Brandmeldeanlagen.

e VdS 2833 SchutzmalRnahmen gegen Uberspannung fiir Gefahrenmeldeanlagen.

e Bei bauordnungsrechtlicher Forderung die LAR (BO) der Lander beachten.

Fir alle Betriebsstatten, in denen durch Gase oder Staube eine explosionsfahige Atmosphére
entstehen kann, ist ab 1.Juli 2003 eine grundlegende Anderung der rechtlichen Situation
eingetreten. Die europaischen Richtlinien ATEX 95 (94/9/EG) und ATEX 137 (1999/92/EG)
sind durch die Explosionsschutzverordnung (ExVo) und Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) in deutsches Recht umgesetzt worden und gelten jetzt ausschlief3lich.

Spezifische ATEX-relevante Normen™:

 DIN VDE 0166 - Elektrische Anlagen und deren Betriebsmittel in explosivstoffgefahrdeten
Bereichen.

e DINEN 1127 - 1 - Explosionsfahige Atmospharen - Explosionsschutz.

o DIN EN 60079 - 0 (VDE 0170 - 1) - Elektrische Betriebsmittel fir gasexplosionsgefahrdete
Bereiche, Allgemeine Anforderungen.

e DIN EN 60079 - 10 (VDE 0165 - 101) - Elektrische Betriebsmittel fiir
gasexplosionsgefahrdete Bereiche, Einteilung der gasexplosionsgefahrdeten Bereiche.

e« DIN EN 60079 - 11 (VDE 0170 - 7) - Explosionsfahige Atmosphéaren - Gerateschutz durch
Eigensicherheit i

e DINEN 60079 - 14 (VDE 0165 - 1) - Elektrische Betriebsmittel fiir
gasexplosionsgefahrdete Bereiche, Elektrische Anlagen in gasexplosionsgefahrdeten
Bereichen.

e DINEN 60079 - 17 (VDE 0165 - 10) - Elektrische Betriebsmittel fir
gasexplosionsgeféhrdete Bereiche, Priifung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in
gasexplosionsgefahrdeten Bereichen.

e DINEN 60079 - 25 (VDE 0170/0171 - 10-1) - Elektrische Betriebsmittel fur
gasexplosionsgeféhrdete Bereiche -Eigensichere Systeme.

e BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung) - Verordnung tber Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der
Arbeit, Gber Sicherheit beim Betrieb Giberwachungsbedurftiger Anlagen und tber die
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes.

» BGR 104 (Explosionsschutz-Regeln) Regeln fiir Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei
der Arbeit.

 BGR 132 Richtlinien fur die Vermeidung von Zindgefahren infolge elektrostatischer
Aufladungen.

e ExVo (Explosionsschutzverordnung) Verordnung tber das Inverkehrbringen von Geréaten
und Schutzsystemen fiir explosionsgefahrdete Bereiche.

" Auszug ohne Anspruch auf Vollstandigkeit

T1798920/01.13 5



Automatische Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i)

2 Automatische Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i)

Anwendung

Automatische punktférmige Brandmelder ohne Leitungstrenner fir den Einsatz in
Ex-Bereichen.

Diese eigensicheren Brandmelder werden entweder Uber esserbus®-KoppIer und die
Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744) oder alternativ als Stich direkt mit der Ex-Barriere (Art.-Nr.
804744) an der Ringleitung der Brandmelderzentrale in Bereichen der Zone 1 bis
einschliefllich Explosionsgruppe IIC T4, entsprechend der Geratekategorie 2G betrieben.

A Hinweise zur IP-Schutzart und zur Montage / Montageort

Die zu erzielende IP-Schutzart ist im hohen MafRe von der ordnungsgemafien
Installation / Montage des automatischen Brandmelders bzw. Meldersockels
abhangig. Die Montage des Melders und des Meldersockels darf ausschlielich in
Innenraumen erfolgen.

Die Montage im Auf3enbereich ist grundsatzlich nicht zulassig.

Die ordnungsgemalie Installation ist sicherheitsrelevant. Daher ist unbedingt
darauf zu achten, dass eine auf den Einsatzort (Umgebungsbedingungen)
abgestimmte IP-Schutzart realisiert wird 2.

Die in den technischen Daten aufgefihrten IP-Schutzarten beziehen sich immer
auf den Meldersockel inkl. installiertem Melder.

Bei Montage- und Demontagearbeiten von Meldern grundsatzlich die
Gruppenspannung der entsprechenden Gruppe abschalten!

Fir den Zeitraum der Wartung entsprechende Umgebungsbedingungen (trocken,
sauber, gut Uberwacht) beachten.

Arbeiten in Ex-Bereichen, durch die sicherheitsrelevante Schutzfunktionen
nachhaltig beeintrachtigt werden, sind grundsatzlich zu vermeiden!

Falschalarmquellen

Rauchmelder Aerosole mit sichtbaren Partikeln, wie 2z.B. Zigarettenrauch,
Wasserdampf oder Staubablagerungen.
Thermomelder Sehr starke plétzliche Erwarmung, wie z.B. durch Warmluftgeblase

oder heifle Dampfe, z.B. in Kiichen oder bei Maschinen bzw. grof3e
Temperaturschwankungen in kurzer Zeit.

2 DIN EN 60079-11: 2007 erlaubt z.B. die Schutzart IP 20 fir eigensichere Betriebsmittel,
welche in trockener, sauberer und gut Gberwachter Umgebung eingesetzt werden.

6 71798920/ 01.13
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21 Sicherheitstechnische Berechnungen zu den Ex-Barrieren
(Art.-Nr. 764744 | 804744)

Die Grenzen in den Tabellen unter Beachtung folgender Hinweise unbedingt einhalten:

Im Fehlerfall wird der Melder als lineare Stromquelle betrachtet, welcher einen Strom von max.

10 mA in den eigensicheren Stromkreis einspeist. Die sich durch diesen erhéhten Strom
ergebenen Grenzbedingungen ( gem. DIN EN 60079-25) sind in den Tabellen berticksichtigt.

Tabelle 1: Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744)

Einsatz II 2G Ex-Gruppe Max. Melderanzahl (Chm— | e—
Melder e 7 150 nF 0,5 mH
Serie 1Q8Quad Ex (i) 27 180 nF 0,15 mH
mit ATEX- 11B 27 500 nF 0,5 mH
Anerkennung 1A 30 6,03 pF 0,8 mH

Tabelle 2: Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744)

Einsatz II 2G Ex-Gruppe Max. Melderanzahl (Chm— | e—
Melder e 4 150 nF 0,5 mH
Serie 1Q8Quad Ex (i) 24 150 nF 0,15 mH
mit ATEX- 11B 24 500 nF 0,5 mH
Anerkennung A 30 4,78 uyF 0,4 mH

anschalten!
e Zusatzlich Systemgrenzen in Kapitel 5 beachten!

ﬁ o Keine konzentrierten Kapazitaten und Induktivitdten an die eigensichere Leitung

Elektrische Kennwerte von Kabeln und Leitungen
Die elektrischen Kennwerte (Cc und Lc) oder (Cc und Lc/Rc) missen fir alle verwendeten
Kabel und Leitungen nach folgenden Verfahren ermittelt werden:

1. Die ungunstigsten elektrischen Kennwerte, die vom Hersteller der Kabel und Leitungen
angegeben werden oder

2. Elektrische Parameter, die an einer Probe durch Messung bestimmt werden oder

3. Pauschal 200 pF/m und entweder 1 yH/m oder 30 pH/Q, wobei auch die Zusammen-
schaltung von zwei oder drei Adern eines konventionellen Kabels mit oder ohne
Kabelabschirmung erfasst ist.

Die nach auBen wirksame GroRe L; der Melder ist vernachlassigbar klein, daher sind nur noch

die Kabelparameter zu berticksichtigen. C; muss mit 1 nF pro Melder und mit einmalig 5,64 nF

fur die Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744) berlicksichtigt werden. Unter Beachtung der Tabellen 1

bzw. 2 ist die Eigensicherheit gewahrleistet, wenn:

Zci + CC < comax und LC < Lomax

Brandmeldekabel verwenden!
Durch den Anschluss der Kabelabschirmung werden die Signalleitungen gegen
Storeinflisse geschitzt.

C Fernmeldekabel I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm mit besonderer Kennzeichnung oder

T1798920/01.13 7
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2.2 Wartung

GemaR DIN VDE 0833-1 / -2, der VdS-Richtlinie 2095 und DIN EN 60079 — 17 (Priifung und
Instandhaltung von Gas-Ex Anlagen) sowie nationalen bzw. lokalen Bestimmungen sind
Brandmeldeanlagen und deren Komponenten einmal jahrlich zu warten.

Rauchmelder nur mit Rauchmeldertestgerat (Art.-Nr. 769870.20 / 805582 / 805550 / 805551)
und Prifgas (Art.-Nr. 060430.10 / 769070 / 805552) testen!
Thermomelder nur mit Thermomeldertestgerat (Art.-Nr. 060429 / 805550 / 805551) testen!

Zur Verwendung der Testgerate unbedingt eine Erlaubnisbescheinigung (Feuererlaubnisschein)
des Betreibers einholen.

Fir den Zeitraum der Wartung sicherstellen, dass keine explosionsfahige Atmosphare
vorhanden ist.

Beginn und Abschluss der Wartungsarbeiten dokumentieren.

é o Die Testgerate sind nicht fur den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassen!

o Die Isolation zwischen Leitern und Kabelabschirmung muss eine
Isolationspriifung von 500 V DC bestehen.

o Bei Anschluss der Kabelabschirmung im Meldersockel beachten, dass keine
Luft- und Kriechstrecken durch blanke Leiterenden verkleinert werden!

o Kabel-Litze grundsatzlich mit Adernendhdlsen sichern!

8 71798920/ 01.13
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2.3 Technische Daten

Allgemeine Melderdaten gemaR ATEX
Max. Eingangsspannung (U) : 21V DC

Max. Eingangsstrom (l;) : 252 mA

Max. Ausgangsstrom (l,) : 10 mA

Max. innere Kapazitat (C;) : 1nF
Umgebungstemperatur (T.)  : - 20 °C bis + 70 °C ¥

Nummer der

Baumusterpriifbescheinigung : TUV 09 ATEX 554910

Kategorie . 112G (mit Ex-Barriere Art.-Nr. 764744 und 804744)
Ex-Schutz . Exib IIC T4 Gb

Melderkennzeichnung gemaR ATEX

E§_§ER
0-803371.EX

3409

139100000396

1

OPTICAL SMOKE DETECTOR Vds 6209224

Novar GmbH, Dieselstrosse 2, D-41469 Neuss
=C <= T ¢= +I0C
U= 20V, li= 252mA, lo= 10mA, Ci= 1oF

X

EN 54-7:2006

c € 0786/0044
0786-CPD-20914

00—

Abb. 1: Kennzeichnungsbeispiel 2 IQ8Quad Ex (i) 803371.EX

Allgemeine Melderdaten

Betriebsspannung: : 8V DCbis42V DC

Sensortyp Thermo*' Rauch*?
Uberwachungsflache : max. 30 m? max. 110 m?
Uberwachungshéhe : max.7,5m max. 12 m
Alarmanzeige : rote LED, blinkend
Luftgeschwindigkeit : 0 bis 25,4 m/s

Lagertemperatur : -25 °C bis +75 °C

Luftfeuchte : <95 % rel. Feuchte (ohne Betauung)
Schutzart : IP 43 (mit Sockel + Option)
Material . ABS

Farbe : weil} (dhnlich RAL 9010)
Gewicht :ca.110g

Mafe (mit Sockel) : @117 mm, H =62 mm

¥ Umgebungstemperatur gem. ATEX

T1798920/01.13 9
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Spezifische Melderdaten

Thermodifferentialmelder 803271.EX ™' / 803271.EX.F0 "' / 803271.EX.NU "

Ruhestrom @ 19V DC : 40 pA

Ruhestrom @ BMZ :0,16mMA@27,5V/022mA @42V
Anwendungstemperatur : =20 °C bis +50 °C ¥

Spezifikation : EN 54-5A1R : 2000 / A1 : 2002
VdS-Anerkennung 1 G 209223

CE-Zertifikat : 0786 - CPD - 20913

Optischer Rauchmelder 803371.EX 2/ 803371.EX.F0 ? / 803371.EX.NU *

Ruhestrom @ 19V DC : 50 pA

Ruhestrom @ BMZ 1 0,20mA@27,5V/028mA @42V
Anwendungstemperatur : -20 °C bis +70°C ¥

Spezifikation : EN 54-7 : 2006

VdS-Anerkennung : G 209224

CE-Zertifikat : 0786 - CPD - 20914

O’T-Multisensormelder 803374.EX ? / 803374.EX.F0 %/ 803374.EX.NU *

Ruhestrom @ 19V DC : 60 pA

Ruhestrom @ BMZ :023mA@27,5V/033mA @42V
Anwendungstemperatur : -20 °C bis +65 °C ¥

Spezifikation : EN 54-7 : 2006 /-5 B : 2000 / A1 : 2002 5>, CEA 4021
VdS-Anerkennung 1 G 209225

CE-Zertifikat : 0786 - CPD - 20915/ 0786 - CPD - 20985

e Alle Angaben beziehen sich auf eine Anwendungstemperatur von 25 °C.
e Die Ermittlung der erforderlichen BMZ-Notstromkapazitat erfolgt Uber die
Programmmiersoftware tools 8000 bzw. uber die Berechnung unter www.esser-
systems.de.

CE-Kennzeichnung gemaR Bauproduktenrichtlinie (BPR)

o

Novar GmbH, DieselstralRe 2, D-41469 Neuss
09
0786 - CPD - 20xxx

Y Anwendungstemperatur der Brandmeldertypen zur spezifischen Planung und Projektierung.
% AuRer "80337x.EX.F0" und "80337x.EX.NU"

10 T1798920/01.13
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3

Meldersockel fiir automatische Brandmelder
Serie IQ8Quad Ex (i)

Anwendung

Meldersockel fiir den Einsatz in Ex-Bereichen zur Aufnahme von automatischen Brandmeldern
Serie 1Q8Quad Ex (i).

Montage
Die Br:ndmelder werden direkt in den Meldersockel (Art.-Nr. 805590, 805590.NU) eingesetzt.
Art.-Nr. Zubehor
805570 IP 43 Schutz fir IQ8Quad Meldersockel, flache Bauform
805571 uP-Gehause fir IQ8Quad Meldersockel
805572 !P 43 Fe;uc;htraum Sockeladapter aP fiir IQ8Quad Meldersockel
inkl. drei einsetzbaren Kabelverschraubungen
805573 IP 43 Schutz fiir IQ8Quad Meldersockel, tiefe Bauform
805574 Abdeckring inkl. Befestigungsdsen
805576 Beschriftungsfeld fir IQ8Quad Meldersockel

z.B. zur Kennzeichnung der Gruppen-/ Meldernummer

Technische Daten

Umgebungstemperatur : -20 °C bis +70 °C

Lagertemperatur : -25°C bis +75 °C

Luftfeuchte : £95 % rel. Feuchte (ohne Betauung)

Schutzart . IP 43 (mit Melder und Option 805570 oder 805572 oder 805573)
Material . ABS

Farbe . weil} (&hnlich RAL 9010)

Gewicht 1 ca.60g

MaRe (mit Melder) : @117 mm, H=62 mm

T1798920/01.13
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Automatische Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i)

4 Ex-Barrieren zur Anschaltung der Brandmelder Serie
IQ8Quad Ex (i)
Anwendung

Die Ex-Barrieren (Art.-Nr. 764744-Zenerbarrieren, nicht potentialfrei) und (Art.-Nr. 804744-
potentialfrei) werden zur Installation von Ex (i) Gruppen in Verbindung mit Brandmeldern Serie
IQ8Quad Ex (i) eingesetzt. Die Barrieren trennen eigensichere und nicht eigensichere
Stromkreise vor dem zu Uberwachenden explosionsgefahrdeten Bereich (Ex- Bereich).

Art.-Nr. | Zubehor
764752 Gehause (IP 66) fur max. 10 Barrieren (Art.-Nr. 764744) bzw. 8 Barrieren

(Art.-Nr. 804744) inkl. Potentialausgleichs-Anschlussklemmen

764754 Kabelverschraubung (blau) fur Gehause (Art.-Nr. 764752)

764745 Isolations- und Montageblock fir Barriere (Art.-Nr. 764744),

erforderlich, wenn der Potentialausgleich nicht Gber die C-Schiene erfolgt

o An diese Barrieren diirfen - abhangig von der verwendeten Installationsleitung
sowie den Randbedingungen im Ex-Bereich der Zone 1 - jeweils Gruppen mit

41

12

Brandmeldern Serie IQ8Quad Ex (i) angeschaltet werden.

e Max. Melderanzahl an der BMZ 1Q8Control / FlexES control < max. 8 Brand-
melder pro Gruppe an einer Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744).

e Max. Melderanzahl an der BMZ IQ8Control / FlexES control & max. 10 Brand-
melder pro Ex-Stichleitung an einer Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744).

Montagehinweise

Kategorie-, Gruppen- und Temperaturklasseneinteilungen beachten.
Systemgrenzen, maximale Melderanzahl und Kabelparameter ber(cksichtigen.

Installations- und Betriebsanleitungen der automatischen Brandmelder und
Brandmeldersockel beachten.

Fernmeldekabel I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm mit besonderer Kennzeichnung oder
Brandmeldekabel verwenden! Durch den Anschluss der Kabelabschirmung werden die
Signalleitungen gegen Stéreinflisse geschitzt.

Umgebungs- bzw. Anwendungstemperatur der eingesetzten Meldertypen beachten.

Die Montage der automatischen Brandmelder bzw. der Meldersockel ist in Bereichen mit
Benzol-, Essigsaure- und Esterhaltiger Atmosphare nicht zuldssig, da die ABS-Kunststoff-
Gehause nicht gegen diese Stoffe bestandig sind.

Sicherer und eigensicherer Bereich werden durch die Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744)
galvanisch voneinander getrennt, daher ist ein Anschluss an die Potentialausgleichschiene
(PAS) nicht erforderlich.

Die Kabelabschirmung aus dem eigensicheren Bereich an die PAS des jeweiligen
Ex-Bereiches anschlielen.

T1798920/01.13
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o Die Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744) muss an die Potentialausgleichschiene (PAS) des
Ex-Bereiches angeschlossen werden. Die hierzu erforderliche Anschlussleitung muss den
Anforderungen des Installationsbereiches sowie den Mindestanforderungen der DIN VDE
0165 — 1 bzw. DIN VDE 60079 — 14 entsprechen:

Kabelquerschnitt min. 2 x 1,5 mm? Cu
oder alternativ

Kabelquerschnitt 1 x 4 mm? Cu

In eigensicheren Stromkreisen mussen gem. DIN EN 60070-14 die Erdungsklemmen von
Ex-Barrieren ohne galvanische Trennung (z.B. Zener-Barrieren):

1. Auf dem kirzest méglichen Weg an das Potentialausgleichsystem angeschlossen werden
oder

2. Bei Systemen, an einem Erdungspunkt mit hoher Zuverldssigkeit so angeschlossen
werden, dass die Impedanz vom Anschlusspunkt bis zum Erdpunkt des
Starkstromsystems weniger als 1 Q betragt. Das kann durch Anschluss an eine
Schaltraum-Erdungsschiene oder durch Verwendung gesonderter Staberder erreicht
werden. Der verwendete Leiter muss isoliert sein, um der Beeintrachtigung der Erdung
durch Fehlerstrome vorzubeugen, die in Metallteilen flieRen, mit denen der Leiter in
Berlihrung kommen koénnte (z. B. Schalttafelrahmen usw.). An Stellen mit grofRer
Beschadigungsgefahr muss er auch mechanisch geschitzt sein.

o Alle Erdungspotentiale miussen identisch sein.
Gdf. ist ein zusatzlicher Potentialausgleich erforderlich.

e Geeignete MalRnahmen zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung treffen.

e Die Betriebsart Zweimeldungsabhangigkeit Typ A mit Brandmeldern Serie IQ8Quad Ex (i)
ist mit diesen Komponenten bzw. dieser Anschaltung (Abb. 1) bei Verwendung der
Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744) nicht mdoglich.
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Technische Daten

Zulassung
Ex-Schutz
Baumusternummer
Nennspannung

Max. innere Kapazitat
(auRen wirksam)

Gesamt-Innenwiderstand

Max. Spannung im Ex (i)
Stromkreis

Max. Kurzschlussstrom im
Ex (i) Stromkreis

Max. Ausgangsleistung im
Ex (i) Stromkreis

Max. Kapazitat im Ex (i)
Stromkreis

Max. Induktivitat im Ex (i)
Stromkreis

Max. Kapazitat im Ex (i)
Stromkreis

Max. Induktivitat im Ex (i)
Stromkreis

Max. Kapazitat im Ex (i)
Stromkreis

Max. Induktivitat im Ex (i)
Stromkreis

Max. Spannung im nicht
Ex (i) Stromkreis

Sicherung
Lastfaktor
Umgebungstemperatur

Einbaubar in Gehause mit
mind. Schutzart

Gewicht

MaRe (BxHxT)
VdS-Anerkennung
CE-Zertifikat

Art.-Nr. 764744 © Art.-Nr. 804744
BAS 01 ATEX 7005 BAS 00 ATEX 7087
11 (1) G [Exia] lIC 11 (1) G [Ex ia Ga] IIC
Z 969 KFDO-CS-Ex1.56
UN=19,24V UN=42V
- Ci=5,64 nF
R =86,13Q -
Uo=19,24 V Ug=21V
lo = 224 mA lo = 252 mA
Po=1,08 W Po=1,323 W
I1C/Co=250nF IIC/Cy=182nF
I1C/Ly=650uH IIC / Lo = 560 pH
- lIB/Co= 1,264 uF
- 1B/ Lo = 2,24 mH
- 1A/ Co = 4,774 uF
- A/ Lo =7,35mH
Um =250V Um =253V
80 mA -
- 3
- 20°C bis + 60°C
ca.150 g ca. 100 g
12,5 x 110 x 115 mm 20 x 107 x 115 mm
- G 210047

0786-CPD-20961

® Die angegebenen Daten gelten fiir den seriellen Betrieb der Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744)
ohne Erdpotentialverbindung des angeschalteten Potentials.

Fir den Betrieb der Ex-Brandmelder sind ausschlief3lich die Tabellen in Kapitel 2
mafgeblich.
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5 Anschaltung Ex-Barrieren

5.1 Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744)

Mit dem 1Q8Quad Meldersockel (Art.-Nr. 805590, 805590.NU) koénnen Brandmelder der
Serie IQ8Quad Ex (i) mit Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744) (iber den esserbus®Koppler
(Art.-Nr. 808613.xx) an die BMZ 1Q8Control / FlexES control angeschaltet werden.

Systemgrenzen
e Leitungslange einer Gruppe = max. 300 m

(Gesamtleitungslange ab den Anschlussklemmen der Meldergruppe).

e Moglichst nah vor dem zu lberwachenden Ex-Bereich (Zone 1) die Barriere
(Art.-Nr. 764744), z.B. in ein Gehause (Art.-Nr. 764752) oder an anderen
geeigneten Installationsorten montieren. Die Erdung der Barriere muss an dem
Potentialausgleich (PAS) des Ex-Bereiches erfolgen.

e Melderanzahl = max. 8 Brandmelder pro Gruppe.

Ex-Barriere / Ex barrier Raum 1 und 2: Zone 1
(Art.-Nr. / Part No. 764744) Room 1 and 2: Zone 1
[
=> —I [— =
i —— {
Raum 1 @ @ Raum 2
Ex-Bereich: IIC T2 Ex-Bereich: IIC T2
Room 1 Room 2
Hazardous area: lIC T2 Hazardous area: IIC T2
= & ==
Raum 3
Room 3
E = i) -

Abb. 2: Prinzipschaltung der Standardgruppen mit Ex-Barrieren (Art.-Nr. 764744)
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Beispiel

Sicherer Bereich

Ex-Bereich Zone 1

Ext. Netzteil
) i P i i i (PAS): min. 2 x 1,5 mm? Cu oder 1 x 4 mm? Cu

]
ot — —
GND[S |

+12V DC[O | 805590 (Standard) 805590 (Standard) 805590 (Standard)

_— !
esserbus®-Koppler |
|

(Art.-Nr. 808613.20)

Ex-Bereich

|
|
| PAS
|
|

| K24 2] L2l sl sl
< i
S

Ex-Barriere
(Art.-Nr. 764744)
Gehause
(Art.-Nr. 764752)

Abb. 3: Anschaltung der Ex-Barriere (Art.-Nr. 764744)

Zubehor: Je nach Kopplertyp ELO-Z (Art.-Nr. 808625) oder Widerstand 10 kQ £ 5 %
(P70 mind. 250 mW, R, max. 300 K/W, Kohleschicht oder Metallfilm)

16

Die Koppler werden galvanisch getrennt (vom Potential der BMZ) uber ein
externes Netzteil bzw. Uber den Spannungskonverter (Art.-Nr. 781336) mit
12 V DC betrieben.

Eine 24 V DC - Spannungsversorgung ist nicht zulassig!
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5.2 Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744)

Mit dem Meldersockel (Art.-Nr. 805590, 805590.NU) kénnen Brandmelder der Serie IQ8Quad
Ex (i) Uber die Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744) als Stich an eine esserbus® / esserbus®-PLus
Ringleitung der BMZ 800x / IQ8Control / FlexES control sowie an den Gruppen der
Loschmittel-Ansteuereinrichtung 8010 Serie 3 und 4 angeschaltet werden.

Systemgrenzen
e Mdglichst nah vor dem zu tUberwachenden Ex-Bereich (Zone 1) die Barriere

(Art.-Nr. 804744) in dem Gehause (Art.-Nr. 764752) montieren.
e Melderanzahl = max. 10 Brandmelder pro Ex-Barriere.
e Max. 4 Ex-Barrieren pro Ringleitung.

» Zwischen zwei Ex-Barrieren mindestens einen esserbus®-Teilnehmer mit
Trenner installieren.

e Leitungslange pro Ringleitung = max. 3500 m (= Gesamtlange).
e Fur jede Ex-Barriere missen 300 m Leitungslange abgezogen werden.
o Leitungslange (Stich) im Ex-Bereich pro Ex-Barriere = max. 400 m.

o Lastfaktor 3 pro Ex-Barriere.
(Kalkulationsprogramm fir Lastfaktoren beachten).

Beispiel
Gesamtléange Ex- Ex- Ex- Ex- restliche
Ringleitung Barriere 1 | Bereich 1 | Barriere 2 | Bereich 2 Gesamtliange
3500 m -300 m -100 m -300 m -50m =2750m
Ex-Barriere / Ex barrier Raum 1 und 2: Zone 1
| (Art.-Nr. / Part No. 804744) Room 1 and 2: Zone 1
I
&> —I ’7 =
M i ”.——:\\ = P
Raum 1 @ @ Raum 2
Ex-Bereich: lIC T2 Ex-Bereich: IIC T2
Room 1 Room 2
Hazardous area: IIC T2 Hazardous area: IC T2
@ ‘ '
- ﬂ I T > I
Raum 3
Room 3
- - -

Abb. 4: Prinzipanschaltung der Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744)
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Ex-Barriere
(Art-Nr. 804744)

esserbus®

Ex-Bereich Zone 1

& &
== ==
IQ8Quad
Melder

esserbus®-PLus

Abb. 5: Systemiibersicht mit Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744)

Beispiel

Sicherer Bereich Ex-Bereich Zone 1

Brandmelderzentrale

mung auf P (PAS)

805590 (Standard)

= -

| I@ I@

805590 (Standard)

805590 (Standard)

7
S
/ -

‘[- esserbus®

PAS
Ex-Bereich

esserbus®PLus 11 1

[ 1+

12 2
==
Ex-Barriere
(At-Nr. 804744)
== Gehause
(At-Nr. 764752)

Abb. 6: Anschaltung der Ex-Barriere (Art.-Nr. 804744)

18
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Automatic fire detectors series IQ8Quad Ex (i)

Intended purpose

This product may only be used for the applications outlined in the catalogue and in the
technical description, and only in conjunction with the recommended and approved external
devices and components.

Warning

In order to ensure correct and safe operation of the product, all guidelines concerning its
transport, storage, installation, and mounting must be observed. This includes the necessary
care in operating the product.

Safety-related user information

This manual includes all information required for the proper use of the products described.

The term 'qualified personnel' in the context of the safety information included in this manual or
on the product itself designates:

e project engineers who are familiar with the safety guidelines concerning fire alarm and
extinguishing systems.

trained service engineers who are familiar with the components of fire alarm and
extinguishing systems and the information on their operation as included in this manual.

trained installation or service personnel with the necessary qualification for carrying out
repairs on fire alarm and extinguishing systems or who are authorised to operate, ground
and label electrical circuits and/or safety equipment/systems.

Safety warnings

The following information is given in the interest of personal safety and to prevent damage to
the product described in this manual and all equipment connected to it.

Safety information and warnings for the prevention of dangers putting at risk the life and health
of user and maintenance personnel as well as causing damage to the equipment itself are
marked by the following pictograms. Within the context of this manual, these pictograms have
the following meanings:

Designates risks for man and/or machine. Non-compliance will create risks to man
and/or machine. The level of risk is indicated by the word of warning.

Important information on a topic or a procedure and other important information!

Observe configuration and commissioning information in accordance to the national
and local requirements.

o) >

Dismantling

In accordance with Directive 2002/96/EG (WEEE), after being dismantled, electrical
and electronic equipment is taken back by the manufacturer for proper disposal.

134
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o EG-Konformitatserklarungen / EC-Declarations of Conformity
e Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i) / Fire detector series IQ8Quad Ex (i)
e Ex-Barrieren / Ex barriers (Art.-Nr. / Part No. 764744 und 804744)

e EG-Baumusterpriifbescheinigung TUV
Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i)

e EC-Type Examination Certificate TUV
Fire detector series IQ8Quad Ex (i)

e EC-Type Examination Certificate Baseefa
Ex barrier (Part No. 764744)

o EC-Type Examination Certificate EECS / Baseefa
Ex barrier (Part No. 804744)

This list of certificates for the Ex barrier is an excerpt only and is not guaranteed to
be either complete or exhaustive. The full list of certificates can be viewed on the
manufacturer's website at www.Pepperl-Fuchs.de.

Additional and updated Information

The described features, specifications and product related information in this
manual correspond to the date of issue (refer to date on the front page) and may
differ due to modifications and/or amended standards and regulations of the
system design, installation and commissioning.

Updated information and declaration of conformity are available for comparison on
the www.esser-systems.de homepage.

esserbus® and essernet® are registered trademarks in Germany.
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6 Standards and guidelines

The general technical rules must be observed when installing fire alarm systems. Any deviation
from those rules is only admissible if the same degree of safety can be ensured with different
means. Installations within the European Community are primarily subject to all EU regulations
defining the current standards for security systems.

In Germany, systems are considered to be in compliance with the general technical rules or
the standards of the EU for security systems if they meet the technical guidelines of the VDE
(Verband Deutscher Elektrotechniker, Association of German Electrical Engineers). They may
also be considered to be in compliance with the standards of the EU for security systems if
they meet the technical guidelines of another comparable institution within the European
Community which have been accepted in accordance with directive on low-voltage systems
(2006/95/EG). The same must be applied for all applications of additional, product relating
guidelines, e.g. EMI-Guideline 2004/108/EG, the Construction Products Directive (CPD)
89/106/EG and ATEX Directive 94/9/EG.

These are examples:
e Standards of the DIN EN 54 “Fire alarm systems®.

e Standards of the DIN VDE 0100 issue, particulary DIN EN 0100-410 ,Installation of high-
voltage sytems with rated voltage up to 1000 V*, DIN VDE 100-718, Install low voltage
systems — Requirements for sites, rooms and special systems and DIN VDE 0105-100
,LOperation of electrical system: General commitments®.

e Standards of the DIN EN 62305 or DIN VDE 0185-305 issue, particulary DIN VDE 0185-
305-1 ,Lightning protection: General standards. DIN VDE 0185-305-2 ,Risk-
Management®, DIN VDE 0185-305-3 ,Protection of buildings and persons“ and DIN VDE
0185-305-4 ,Eletrical and electronic systems in buildings®.

e DIN VDE 0701-1 ,Maintenance, Modification and Test of electrical devices: General
commitments®.

e Standards of the DIN VDE 0800 issue, particulary DIN VDE 0800-1 ,General
commitments, Requirements and Tests for system security’, DIN VDE 0800-1
,LCommunication systems, Earthing and potential compensation®, DIN VDE 0800-174-2
.Information systems — design and installation of communication cabling in buildings®.

o DIN VDE 0815 ,Cables for communication and information systems*.

e Standards of the DIN VDE 0833 issue Hazard alarm systems for Fire, Intruder and Hold-
up, particulary DIN VDE 0833-1 ,General commitments®, DIN VDE 0833-2 ,Commitments
for fire alarm systems (FAS)“, DIN VDE 0833-3 ,Commitments for Intruder and Hold-up
systems® and DIN VDE 0833-4 ,Commitments for Voice alarm systems within fire
protection®.

e Standards of the DIN VDE 0845 issue, particulary DIN VDE 0845-1 ,Protection of
Communication systems against Lightning, electrostatic charge and overvoltage from high-
voltage systems; Actions to avoid over-voltage*.

o DIN 14675 Fire alarm systems — Design and Commissioning.
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These technical guidelines must be observed within the European Community. The VDE
guidelines must be observed within Germany. In other countries (e.g. U.S.A.: NFPA and UL
requirements), the relevant national standards, guidelines and legislation must be observed.

In addition to the above, the guidelines of the German VdS Schadenverhitung GmbH (VdS)
may apply for systems installed in Germany. These are examples RA

e VdS 2046 Safety rules for electrical power systems with voltages up to 1000 V
e VdS 2015 Electrical appliances and systems — rules for damage prevention

e VdS 2095 Design and installation of fire alarm systems

e VdS 2833 Overvoltage protection measures for Hazard Alarm Systems

* Always observe national and local building law requirements and regulations (building
regulations).

In all industrial premises where an explosive atmosphere may be present due to gas or dust,
the regulations by law are modified since 1.July 2003. The European Guideline 95 (94/9/EG)
and ATEX 137 (1999/92/EG) turned to valid law in Germany (Implemented in German decree
ExVo and BetrSichV).

Special ATEX standards”:

« DIN VDE 0166 - Installation of electrical apparatus in areas endangered by explosive
substances

o DIN EN 1127 - 1 - Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection

o DIN EN 60079 - 0 (VDE 0170 - 1) -Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
- General requirements

e« DINEN 60079 - 10 (VDE 0165 - 101) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
- Classification for hazardous areas

o DIN EN 60079 - 11 (VDE 0170 - 7) - Explosive atmospheres - Equipment protection by
intrinsic safety ,i”

o DIN EN 60079 - 14 (VDE 0165 - 1) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
- Electrical installations in hazardous aeras

« DIN EN 60079 - 17 (VDE 0165 - 10) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -
Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas

e DINEN 60079 - 25 (VDE 0170/0171 - 10-1) - Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres - Intrinsically safe systems

e Ordinance on Industrial Safety and Health (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) -
Ordinance concerning the protection of safety and health in the provision of work
equipment and its use at work, concerning safety when operating installations subject to
monitoring and concerning the organisation of industrial safety and health at work

» BGR 104 (Explosion protection rules) Rules for safety and protection of health at work
o BGR 132 Guidelines for avoidance of ignition risks due to electrostatic charges

o ExVo (Explosion Protection Ordinance) Ordinance on bringing to market equipment and
safety systems for areas at risk of explosions

" Partial assortment only, no claim to be complete!
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7

Purpose

Automatic fire detector series IQ8Quad Ex (i)

Automatic fire detector without isolator for use in explosive environments.

These intrinsically safe fire detectors are operated either over esserbus® transponders and the
Ex barrier (Part No. 764744) or alternatively as a spur directly with the Ex barrier (Part No.
804744) on the loop of the fire alarm control panels in the areas of zone 1 up to and including
explosion group IIC T4, in accordance with device category 2G.

A

Notes on the IP rating, installation and installation location

Achieving the targeted IP rating depends to a great extent on the proper
installation of the automatic fire detector and the detector base. Both the detectors
and the detector bases may only be installed in indoor locations.

Never install these units in outdoor locations — this is not permitted under any
circumstances!

Proper installation is relevant to safety. It is thus very important to ensure that the
IP rating necessary for the installation location (environmental conditions) is
achieved 2.

The information on IP ratings in the specifications always applies to the entire
assembly consisting of the detector base and the installed detector.

Always switch off the relevant zone's power when performing any installation or
maintenance work on the fire detectors. Also ensure that the environmental
conditions are suitable during maintenance work (dry, clean, properly supervised).
Do not perform any work in Ex areas that could impair any protective functions
relevant to safety!

Possible causes of false alarms
Smoke detectors Visible airborne particles or vapour, e.g. cigarette smoke and steam, or

dust deposits.

Heat detectors Rapid and substantial temperature increases, e.g. caused by fan

heaters or hot vapours in kitchens or generated by machines etc., or
substantial temperature fluctuations within short periods.

2 For example, DIN EN 60079-11: 2007 permits a protection rating of IP 20 for intrinsically safe
equipment in dry, clean and properly supervised environments.

24
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71 Safety related calculation for Ex barrier
(Part No. 764744 | 804744)
The limits specified in the table and the following instructions must be observed:
In case of an error the detector acts as a linear power source that feeds a current of max.

10 mA into the intrinsically safe power circuit. The limit conditions caused by this increased
current (in accordance to DIN EN 60079-25) are taken into account in the table.

Table 1: Ex barrier (Part No. 764744)

Application Il 2G Ex group Max. detector number Comax Lomax

. 7 150 nF 0,5 mH

Detector series lIc
IQ8Quad Ex (i) 27 180 nF 0,15 mH
with ATEX 1B 27 500 nF 0,5 mH

approval
A 30 4,78 uyF 0,8 mH
Table 2: Ex barrier (Part No. 804744)

Application Il 2G Ex group Max. detector number Comax Lo
Detector series e 4 150 nF 0,5 mH
1Q8Quad Ex (i) 24 150 nF 0,15 mH

with ATEX 11B 24 500 nF 0,5 mH
approval 1A 30 4,78 uF 0,4 mH

¢ No concentrated capacitances and no concentrated inductances are allowed to
be installed into the connection cables between barrier and the specified
detectors.

e Pay attention to the detailed information for system limits in chapter 10

Electrical specifications of cables and conductors

The electrical specifications (Cc and L¢) or (Cc and Lc/Rc) must be calculated for all used

cables and conductors in accordance to the following methods:

1. Use the unfavourable electrical values given by the manufacturer of the cable and
conductor for the calculation or

2. Electrical parameters which are determined by a sample and measurement or

3. Basically 200 pF/m and either 1 yH/m or 30 pyH/Q, whereas the wiring of two or three
combined conductors of a conventional cable is included with or without cable shielding.

Value of external effective L is negligible, thus only cable parameter Lc needs to be considered. C;
must be considered with a value of 1 nF for each detector and with a one-time 5,64 nF for the
Ex barrier (Part No. 804744). Taking the specifications listed in the table 1 and 2 into account,
conditions for intrinsic safety are satisfied if:

>Ci+ Cc < Comax and L¢ < Lomax

cable!

é Use cable I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm with special designation or fire detection
The shielding must be connected for EMI protection of the communication cable!
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7.2 Maintenance

In accordance to the DIN VDE 0833-1 /-2, VdS-Guideline 2095 and DIN EN 60079 - 17
(Testing and maintenance of Gas-Ex-Systems) as well as national and local requirements, a
maintenance of the fire alarm system and corresponding components must be carried out at
least once per year.

Check smoke detectors only with tester (Part No. 769870.20 / 805582 / 805550 / 805551) and
test gas (Part No. 060430.10 / 769070 / 805552)!

Use only test head for heat detector (Part No. 060429 / 805550 / 805551) to test heat detector
operation!

To use the test equipment the a permit (fire permission certificate) must be signed by the
operator of the fire alarm system.

During the maintenance period must be ensured that no explosive atmosphere is present.

The start and end time of the maintenance must be recorded in the appropriate log book.

é o Test equipment is not approved for use in explosive atmosphere!
e [solation between mains and shielding must pass a isolation test at 500 V DC.

e Cable shielding must be fixed carefully in detector base, to ensure not to
decrease air gap and creepage path!

e Cable litz wire has to be secured by use of ferrule!
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7.3 Specifications

General detector data according to ATEX

Max. Input voltage (U;) : 21V DC

Max. Input current (1;) 1 252 mA

Max. Output current (l,) 10 mA

Max. internal Capacity (Ci) : 1nF

Ambient temperature (T,) 1 -20°Cto+70°C"®

Examination Certificate No. : TUV 09 ATEX 554910

Category 11 2G (with Ex barrier Part No. 764744 and 804744)
Ex-protection: : ExibIICT4 Gb

Detector identification according to ATEX

E§§ER
0-803371.EX

3409

1
Vi 6200224

OPTICAL SMOKE DETECTOR

B s
Nowr Gbt, Dieseltrsse 2, D-41469 Newss | 2472
~0C <= Ta <= HC

Ui= 21V, = 252mA, lo= 10mA, Ci= 1nf

X

c € 0786/0044
0786-CPD-20914

Fig. 1: Identification example =2 IQ8Quad Ex (i) 803371.EX

General Specifications

Operating voltage : 8vDCto42V DC

Type of sensor Heat ™ Smoke™
Monitored area : max. 30 m? max. 110 m?
Mounting height : max.7,5m max. 12 m
Alarm indicator : red LED, flashing

Air velocity range : 0to 25,4 m/s

Temperature, storage : -25°Cto+75°C

Ambient humidity : £95% relative, (non-condensing)
IP rating : IP 43 (with base + option)
Housing : ABS

Colour : white (similar to RAL 9010)
Weight : approx. 110 g

Dimensions (with base) : @117 mm, H=62 mm

3 Ambient temperature according to ATEX
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Detector Specifications

Rate-of-rise heat detector 803271.EX "' / 803271.EX.F0 "' / 803271.EX.NU "

Quiescent current @ 19V DC 1 40 pA

Ambient temperature : =20 °Cto +50 °C ¥
Specification : EN 54-5A1R : 2000/ A1 : 2002
VdS approval : G 209223

CE certificate : 0786 - CPD - 20913

Optical smoke detector 803371.EX 2/ 803371.EX.F0 / 803371.EX.NU 2

Quiescent current @ 19V DC : 50 pA

Ambient temperature : -20°Cto +70°C*¥
Specification : EN 54-7 : 2006
VdS approval : G 209224

CE certificate : 0786 - CPD - 20914

O2T-multisensor detector 803374.EX 2/ 803374.EX.F0 2/ 803374.EX.NU

Quiescent current @ 19V DC : 60 pA

Ambient temperature : 20 °Cto +65 °C ¥

Specification : EN 54-7 : 2006 /-5 B : 2000 / A1 : 2002 ¥, CEA 4021
VdS approval : G 209225

CE certificate : 0786 - CPD - 20915/ 0786 - CPD - 20985

o All values based on a temperature range of 25 °C.
o The FACP emergency power capacity is determined using the programming
software tools 8000 or via the calculation function available at
www.esser-systems.de.

CE label according to the Construction Product Directive (CPD)

o

Novar GmbH, Dieselstrae 2, D-41469 Neuss
09
0786 - CPD - 20xxx

4 Ambient temperature of fire detector types for detailed system design
® Except "80337x.EX.FO" and "80337x.EX.NU"
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8 Detector bases for automatic fire detectors
series IQ8Quad Ex (i)

Purpose

Detector base for use in Ex environments for installation of automatic fire detectors

series 1Q8Quad Ex (i).
Installation

The fire detectors are installed directly in the detector base (Part No. 805590, 805590.NU).

Accessories

805570 IP 43 protection for IQ8Quad detector base, shallow box

805571 Flush mounting housing for detector base IQ8Quad

805572 IP 43 Damp location surface-mounting base adapter for IQ8Quad detector base

incl. three attachable cable fittings

805573 IP 43 protection for IQ8Quad detector base, deep box

805574 Trim ring and snap-in mounting clip

805576

Specifications
Ambient temperature
Storage temperature
Rel. humidity
Protection rating
Material

Colour

Weight

Dimensions (with detector) :

T1798920/01.13

Description field for IQ8Quad detector base
e.g. for displaying the zone/detector number

: -20°Cto +70 °C

: -25°Cto+75°C

: <95 % rel. humidity, (no condensation)

. IP 43 (with detector and option 805570 or 805572 or 805573)
. ABS plastic

: white, similar RAL 9010

: approx. 60 g

@ 117 mm, H =62 mm
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9 Ex barriers for fire detectors series IQ8Quad Ex (i)

Purpose

The Ex barrier (Part No. 764744-Zener barriers, not dry contact) and (Part No. 804744 dry
contact) is used for installation of Ex (i) zones in combination with fire detectors series

1Q8Quad Ex

(i). The barrier separates inherently safe from non inherently safe circuits outside

the explosive hazard area (Ex zone).

Part No. Accessories
764752 Housing (IP 66) for max. 10 barriers (Part No. 764744) or 8 barriers
(Part No. 804744) incl. equipotential bonding system connection clips
764754 Cable gland (blue) for housing (Part No. 764752)
764745 Isolation- and mounting terminal,
required, if the potential equalisation must not be done via the C-profile rack

.

Depending on the used cables and the conditions in the Ex area of
zone 1, zones with fire detectors series IQ8Quad Ex (i) may be connected to
this barrier.

Max. number of detectors on the FACP IQ8Control / FlexES control =& max. 8
fire detectors per zone with barrier (Part No. 764744).

Max. number of detectors on the FACP 1Q8Control / FlexES control = max. 10
fire detectors per spur with barrier (Part No. 804744).

9.1 Mounting information

o Observe category, area and temperature classifications.

o Observe the system limits for the maximum permitted number of detectors and the cable
specifications.

e Study and follow the installation and operating instructions for the automatic fire detector
and the fire detector base.

o Observe

ambient temperature or temperature range of used detector types.

e Use cable I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm with special designation or fire detection cable!
The shielding must be connected for EMI protection of the communication cable!

e The automatic fire detectors and fire detector bases may not be installed in areas with
atmospheres containing benzene, acetic acid or esters as the ABS plastic of the housing is
not resistant to these chemicals.

e Secure and intrinsically safe areas are electrically isolated from each other by the
Ex barrier (Part No. 804744); Therefore a connection to the equipotential bonding is not

required.

* The cable shieldings of the intrinsically safe areas must be connected to the equipotential
bonding of the corresponding Ex area.

30
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The Ex barrier must be connected to the equipotential bonding system (EBS) of the Ex
zone. The connection cable used for this must conform to the requirements of the
installation zone and the minimum requirements of DIN VDE 0165 — 1 or DIN EN 60079 - 14:

Min. wire cross-section 2 x 1,5 mm? Cu
or alternatively

Min. wire cross-section 1 x 4 mm? Cu

In inherently safe circuits the earthing terminals of the Ex barriers without electrical isolation
(e.g. zener-barrier) must be connected in accordance to DIN EN 60070-14:

1.

2.

Connected by the shortest way to the potential compensation rail or

In systems where the grounding point must be connected with a high reliability that the
electric impedance from the connector to the grounding point of the high power current
system must not exceed 1 Q. This could be realised by using a grounding rail or special
grounding rod. The used conductor must be insulated to avoid an interference of the
grounding caused by a residual current in the metal parts where the conductor may get
electrical contact (e.g. control or patch panels). In places with a high risk of mechanical
damage the conductor must be protected with a suitable measure.

All earth potentials must be identical. An additional equipotential bonding conductor may
be necessary.

Take suitable steps to protect the system against electrostatic discharge.

Observe that two-detector coincidence type A mode is not supported for fire detectors
series 1Q8Quad Ex (i) with these components or this wiring (Fig. 1) when using the
Ex barrier (Part No. 764744).
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Specifications

Specification

Ex protection rating
Examination certificate No.
Operating voltage

Max. internal capacity
(accessible from outside)

Complete internal resistance
Max. Voltage Ex (i) circuit
Max. short circuit current

Ex (i) circuit

Max. load Ex (i) circuit

Max. capacity Ex (i) circuit
Max. inductivity Ex (i) circuit
Max. capacity Ex (i) circuit
Max. inductivity Ex (i) circuit
Max. capacity Ex (i) circuit
Max. inductivity Ex (i) circuit

Max. voltage
non- Ex (i) circuit

Fuse

Load factor

Ambient temperature

Min. protection rating for housing
Weight

Dimensions (w x h x d)

VdS approval

CE certificate

Part No. 764744° Part No. 804744
BAS 01 ATEX 7005 BAS 00 ATEX 7087
11 (1) G [Exia] IC 11 (1) G [Ex ia Ga] lIC
Z 969 KFDO-CS-Ex1.56
UN=19,24V UN=42V
- Ci=5,64 nF
Ri=86,13 Q -
Up=19,24 V Up=21V
lo =224 mA lo =252 mA
Po= 1,08 W Po=1,323 W
I1C/Cy=250nF IIC/Co=182nF
I1C/Lo=650pH IIC /Lo = 560 uH
- IIB/Co=1,264 uF
- IIB/Lo=2,24 mH
- 1A/ Co=4,774 uF
- IIA/Ly=7,35mH
Um =250V Um =253V
80 mA -
- 3
-20°C to + 60°C
IP 20
ca. 150 g ca. 100 g
12,5x 110 x 115 mm 20 x 107 x 115 mm
- 0786-CPD-20961
- G 210047

® The specifications listed above corresponds to the serial operation of the Ex barrier
(Part No. 764744) channels (without connection of the detector to the earth potential).

For the operation of the Ex-fire detector the specification tables in chapter 7.1 is
mandatory.

32
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10 Wiring Ex barriers

10.1  Wiring Ex barriers (Part No. 764744)

Detector base (Part No. 805590, 805590.NU) with fire detector series 1Q8Quad Ex (i) incl.
safety barrier (Part No. 764744) can be connected to FACP IQ8Control / FlexES control via the
esserbus® transponder (Part No. 808613.xx).

System requirements
e Loop length per zone =& max. 300 m
(Total length measured from the terminals of the detector zone).

o The barrier must be installed as close as possible to the Ex zone to be
monitored (Zone 1), for example in a housing (Part No. 764752) or in another
suitable location. The barrier earth must be connected to the equipotential
bonding system (EBS) of the Ex zone.

o Number of detectors = max. 8 fire detectors per zone.

Ex-Barriere / Ex barrier Raum 1 und 2: Zone 1
(Art.-Nr. / Part No. 764744) Room 1 and 2: Zone 1

] I : ¥ 5
Raum 1 @ @ Raum 2
Ex-Bereich: IIC T2 Ex-Bereich: IIC T2

7:—'“\\—| ,7_";—“'\\
>

—3

Room 1 Room 2
Hazardous area: lIC T2 Hazardous area: IC T2

‘f.w:.;‘ “

-
Raum 3
Room 3
E —_ — —

Fig. 2: Principal wiring of conventional zones with Ex barrier (Part No. 764744)
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Example

Safety area Ex area zone 1

Ext. power supply

Connection cable equipotential bounding bar (EBB): min. 2 x 1,56 mm? Cu or 1 x 4 mm? Cu

ECSE|
IS/
GND[S |
+12VDC[O | 805590 (Standard) 805590 (Standard) 805590 (Standard)
esserbus® transponder
(Part No. 808613.20)
a
Vica

EBB
Exarea

Ex barrier
(Part No. 764744)

Housin
(Part No. 764752)

Fig. 3: Principal wiring with Ex barrier (Part No. 764744)

Accessories: Depending on transponder type ELO-Z (Part No. 808625) or resistant
10 kQ £ 5 % (P70 min. 250 mW, R, max. 300 K/W (carbon- or metal film resistor)

The transponder must be operated with DC-isolation (relating to the FACP) via
an external power supply unit or via the voltage converter (Part No. 781336) with
12V DC.
A power supply of 24 V DC — is not permitted!
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10.2  Wiring Ex barriers (Part No. 804744)

With the detector base (Part No. 805590, 805590.NU), the fire detectors of the IQ8Quad Ex (Q

series can be connected via the Ex barrier (Part No. 804744) either as a spur of an esserbus™ /
esserbus® PLus loop of the FACP 800x / IQ8Control / FlexES control as well as to the detector
zones of the extinguishing control computer 8010 series 3 and 4.

System requirements
e The barrier must be installed as close as possible to the Ex zone to be

monitored (Zone 1), for example in a housing (Part No. 764752) or in another

suitable location.

e Number of detectors =» max. 10 fire detectors per Ex barrier.

e Max. 4 Ex barriers per loop.

o Atleast one esserbus® device with a isolator must be installed between two Ex barriers.

e Total loop length = max. 3500 m.

e For each Ex barrier the total loop length must be reduced about 300 meters.
e Cable length (spur) within the Ex area max. 400 m per Ex barrier.
e Load factor 3 per Ex barrier. (Use load factor calculation tool).

Example
Ul 2 Ex barrier 1 Ex area 1 Ex barrier 2 | Ex area 2
length
3500 m -300 m -100 m -300m -50m
Ex-Barriere / Ex barrier Raum 1 und 2: Zone 1
| (Art.-Nr. / Part No. 804744) Room 1 and 2: Zone 1

remaining cable
length

=2750 m

.f—\\—|
[l i b

Room 1
Hazardous area: IIC T2

: Raum 1 @
Ex-Bereich: lIC T2

e
o

Raum 2

Ex-Bereich: IIC T2
Room 2

Hazardous area: lIC T2

~— = —
Raum 3
Room 3
E - —_= -

Fig. 4: Principal wiring with Ex barrier (Part No. 804744)

T1798920/01.13
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esserbus®
esserbus® PLus

Ex barrier
(Part No. 804744)

Ex-area zone 1

& &
<<
1Q8Quad
detector

Fig. 5: System overview with Ex barrier (Part No. 804744)

Example

Safety area

Fire Alarm Control Panel

Ex area zone 1

Cable shielding to equipotential bounding bar (EBB)

805590

== ==

T@ I &

—n S

& &

805590

805590

77
EBB
Ex area

5 esserbus®
( esserbus® PLus 1
- 2=
-
K Ex barrier
(Part No. 804744)

Housing
(Part No. 764752)

Fig. 6: Connection of the Ex barrier (Part No. 804744) incl. fire detector as spur connection
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Anhang / Appendix

EG-Konformitatserklarungen / EC-Declarations of Conformity

Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i) / Fire detector series IQ8Quad Ex (i)
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Anhang / Appendix

Ex-Barrieren / Ex barriers (Art.-Nr. / Part No. 764744 und 804744)

SHON4+143dd3d |}

900Z JAquisnoy | 20ep | Wneq

sepsg Fifieiegy seang R g e i ) 1wy
. 1 830 LOIAUN|

[ Srpenuen o ameubg
M i _ﬁz _n_ PRSI S pEEy
S TR

Z0H AN . 1) H1d

MBS0 10 D0 ESUION
080 04 A5

UG[INISU) J00LSENED Pi[EN 008
BURBUIESGRHIIE BEIguaIEq SIBING SUBIS

‘SpIEpUEIS pazUDULEY payddy
JuSULION SUSIBILCWLEY SjpuEMBBUY

SHONJ+1d43ddad -]

00T BRI RN 1ATRG

soprany BuBeuey Ry ___:_?Es saubls sy) o vogouny
1 52p RN

| g o smeuls
J\L \u\,mmwv_ g w%? a pREsI S
/ s S.w

Z0L0 AN L ald

JuslERy- Y] A AUy Peyyon
: BunyuEAISOIFSE ) JFIS HuUuRLEY

U ERySEEp P any
Bunysjuesqepie Bequeeg sebpios suws

SpaEpUEle peauBLLEY panddhy
+ uduNa) SHeCowLLDY opuBMaiuY

‘peseoses
useqg sey Apog jumsdwos B 'UBESS0BU 25SYM PUEB SIUSWINOOD SARELLOU
10 SPIBPURIS PRZIUOLLRY PAISH U] LM SOUBQIGOSE Uj AUR Sjanpoud
wiERsEL sagoRp 2 ey Apqeeedess Soe e JSpun epap Sgausy
Aueuuss) "WBGUUEW JOERS ‘007 DSIEUBIN HOWS Syondspisddad am

“wepunam usgebeBiay eeig usBipugisnz Jaus

uoA ‘B uuam “pun
13p0 uuucN ususqeBaBUE LSD YW APNPOL] USIUEASIARUHUIRYIN
sl gep ‘Bunpomiusiep ieBjujsiie Ul JuLSiY UEBUS PUEYSRINOG
L0ggs ‘002 T ‘Howg  syondspadded eig

pasEsjal
uag sey Apog Juapdwues o URSEI00U aYM PUR SIUSNZ0R SARSULOU
D SMEPUBIS PEZUCLLEY PEISI BU} LA BOUBRICODT Ul e Spnpond
weAsies angoesp |le jeuy fuposuadsar ajes na iapun ampep iqeiey
AEmg Ry 20898 SR O sgondsmddag wa

“uepanm ueqebefiesy snes uebjpugisnz ssus
uoa uuem ‘pun
18P0 usUMON ueusgefslue usp UW AINNPId UAUBAS[EFURILIRYIL
ope gep ‘Bunuomuessy seBiwsiE vl yuusy upMie pusyomIneq
‘wiSyuUEW £0ES9 ‘007 CLSIBUANM ‘HOWS  suandspaddsd el

(33 1v) DIAYE BAISEIN-0T SU Of JUBAS|S) 218 184
s19npoud SuaN4+eddad (1B 43) ‘'Supnd+ieddad |0 uDjaNNsy| PUB 1BBSEED
DIEA BU) fUA UOKIAUUDO U1 PIEA AUO § AILLOIUOY JO UCGEIEDRG SI)|

‘us|ie} (X317} DIIE/PE SIP J83uN BIP ‘ERNPold SYInd+pedded
e|e imy G pun sedded usBiynB
wap AU m:s;..uEEwl.N Ul anu W6 BurugpuasiEiuLOJuOY SE31]

LAZLLMADR04d Riuuepiog i uejerpen) Bungppedeiuuouoy

POOZE-1504 L DTS NI A SSUBRIOSIE U1 | DOZ 10504 L DZUOS| N3 o

Auouog jo uoRele|deq [ BunIEPHESIENULLIOUC)

(%71 ') SWEIPE
pue (N3] ORROLAO0Z SMOAP-DT UL o) JuBKEE &8 By sRnpod
supnd+paddad (|8 1oy ‘suong+paddog 0 uOpoRUISU JOEUE (BBySElEp
plleA 2L Yl UORIRUUGS L) BEA RO S| ULGLOD Jo uBiEIERsa SIUL

“uaiie) (1Y) 9AIGRG pun
(ANZ) DB0HYI0Z SMIYINY O 10N ojp Ex..ﬁo.( SyIng+eddey
ajje iny sapajpun ddag uabnnb
wap yu m:s__EEEsmnN m inu B EE&:.»EBEQE: asejq

£071 143204 MILIGIUOS Ja UejRIE 8N | BUnIEpBEE LUy

$02:1-0502 | DTUOST NE ULk S2CTPISOST 1 /0024 02024 DRVOS1 N 434
fwiopuo? jo uoneseaqg f BuniepasIEluLIOUOY

wromszm

raen s wde

T1798920/01.13

40



Anhang / Appendix

2o eBad ("1580-HiL)
SHON4+1H3dd3d ] e czei oL
LRSS § SRS oSO 1o cinu gy o i
6  Bunuon F Ve Ly
jeugeD gwm Wi lopY s8i8g Ia AIMIELEL J0 SinjRUBS
Vo \\ A Ww YUYISIEI JBl@iSinH
: ZUEEO DT ajeg / wmeg
wiayuuEpy uogEIe | PO
e

APULOIUIB 0 SHOlEIEREE [EuBWBdNG
| uaBUTUE BSIEILICIDY BISUEN

B
SPIEPUE)S epwaddnS BuUON aiisuog
2002V 1 G -

900

9002
S00751-62009 N3 “SPUEpUEIS POTLOULEY
2002116009 N3 Jo uonessdde au) A
9002:0°6£009 N3 senpang uesdung paisy
SPAEPURIS PAZIUDULIEH SO SUSIELCWEH 4] 0} WUJUOS XBULRY BU}
o u pouDqual sanpaid e
1R Apiqisuodsss SO U
elo. U SRIEEAP K091 AURULDD)
fumu "WISYULER SOERD
P 207 worskeAD . gl
:umm.— g BwEpEELY  Apog peuion HAWD syan 4+ueddad
HAWS BUnYBAUBDEWDS SDA  RIEIS SIUBUET apatime
a UBLLION JOUBIS UDWEY
zZoN0 LDUALNUULDY Bunpuamuy 42np
uaUYIRY UBLPSPdLINg
fueuueg (2w UBIUUEEE UBP BINRIZ
BlamIEUNEIg g} LFE walsAS WD usjeys)eb ebe|uy ep bl
00| eBgESBpUNG Apog peynon @ip $52p ‘Sunpomjuese
{81d) HEIsUESIPUNG BYOSIIYIS | YOBIEIEAL  (SpalS AlUUEUBG BUGHE ul sy
HERR BRSSO
(Qd0) D3/a01ER “WiBYULEY (0869 ‘002
(oW D2B0LIPO0Z (sjannzang SPEASEUE ‘HIWE
{x31v) oaeme (ulemayary suyan4spaddad eg

¥ 290LLNID01 4 Aiioyo] 0 UBGEIEPAT-OT | BUNIFRSEIRMWOUO-HT
1-0SDLE DINOSI NI YHM 99UERIODE U) | L-050LL DINOSI NI HIEN
Knuuojuog jo uopeseag 53 / BuniepasielwLojuOy-53

SHON+TH3ddAd ] fret ! e

SIS BUBUSOLIE SROREZEY UDEoIdE
ou p pepuued Ao 5 synoas sEs vou peafiaue jo pue au)

“PAIBSAE B NI SHXABD BSOU) JO] HE D 2k 1-03 aigeyene sul

‘DDA §) 52609 N3 €1 BUDIOD0E pSo 1983 1E O UDia10ud Jo 52:68p E I 'KEM B 4onS
U SL-6L009 N3 PUE 06002 N3 01 Bujpuadsauca Guisnoy eigeins & u) pe|EIsu| Bq o) Sy SR S|

381 UBRLRYOA AURIHE0LITY ABiBISGISOKED DUIEY UL
'BESEINZ Jnu 151 BUNUUSKS JSiLn USSIRIRLOAS USIBUDISUSEI JUDIU LOA UBLUSS | PUN LOPUIGISA SE0

“UBpIEM Ja14PEaq SSnW BuNBIUaLESeqILMISNLNEE-53 eENnE BiRIeg sip N 810

A D1BLB GZO00 NI TRUAE Po| SUSISSPUILI U LRZIMIIS BUS SEEp UBIyDWIE

N7 08 §L-6L009 N3 PUN 064000 NI PUBLDAICSILG BE0RUSS) Lsaubealb waUe w puis sgseg e
€ duoz

Uj UOIE([EISU] 3Y)} S0} SUORIPUSD [B12adg | Z SUOZ U) ZeSUET uep Jny ueBunBuipeg auspucseg

aodedug

aedelivs LraeEL

sss]) ysley seky gl

017 3Ll (Buumomynuep} suon 4-peddag
U] paimaeynuRy

Ausuiisg

oubos geLos0

PLI—E4) NS BB Wy
Hawg BumpyissuspeLag SpA
9810

puE|BUg

ZHE LINS Byshgueg uolng

SUET UBPEIS Wi SSAUISNE PEIDRON
P Beaseg

0BEE
‘0l Apog peumeN
9810 19602- 00080 =

= | X1 Z00XALVO | Rjeaseg SEIl

[

JOIE(CE] J0AAE aln
B4 LHVNS 0gLL L80/X31Y00SYE | 9 (L) I @ |ZL6bLZ | 96'1XE-80-004

il Eounses ar

Apog peiioN eeoyipes | Bunyew | sjany adky
X 295413001 3d 240 o3 upLy | 1 3 iz abejuy

41

T1798920/01.13



EG-Baumusterpriifbescheinigung TUV
Brandmelder Serie IQ8Quad Ex (i)

Anhang / Appendix

e aes 2 ews 090 1004214
Hawo 12 0  12p0 oBnzsny
065} 986 LL5(0) 67+ Xed ‘S9L 986 LLS(0) 6v+ U0 JnoUURH BLGOE 'L AL WY ‘JaAouLEH SijRiSsyRYoseD
JpemMydS
usydljzjesnz auley \\\.
usBun.apiojues} pun g (gL) sjjeyssbuniaizyiIeZ/1op Jeg
2800 IN 1U3P] ©1 ‘00 B HIWO 130 GHON ANL Jop IBBIOJUIBUSIUORY ‘PH00 IN JUSPI '(STZ) NUUOSISHBLIBUDIS
2} JSPUET JBP BYIBISIEAUBZ BIP YINP LANPAIYE ‘USSST LyLGY ‘02 SyensyolewabUET HAWD 143D QHON ANL
surey
pLVIVEINGIX3 D21
BunbBuipeg aiepuoseg (/1) @
:ua)eyjue usqebuy uepuablo} aip ssnw sajele sap Bunuyolezuusy aig (z1)
“pospabae Bunbiuisyssag esalp yoinp
Sisshine KBS B B BELBIRSBURIBILL i Jyolu UspIeM UBBUNIBPIOJUY 93N "SIBIeD Sasalp UsBULIGIYSNIaAU| Sep pun BunjjelsiaH aIp In}
18)s1ebjne 016%5S €02 60 IN ILBqINIG Wi pus el ynid aia (9L) / -~ Mory Jewsh sejeies UsiBaiRBISS)
(3%}
"UspIaM J8)[BUYOSSBUIS USIENAIBNPU| USHSLIUSZUOY SUISY pun Usielzedey| UspaLUaZUOY usbunbuipeg 21epuosaq Jne pim Wysis Jowwnusbunbiuiayoseg Jop Jajly X, USYdISZ sep siied (01
sulsy USUNP WapBN 19 USp pun a3l 18p uayosimz BunyejsBunpuiqiaA aip u| 200Z:1-/Z41 N3
IBIUOISIONDA Yl 0} UOA LGNS S SPIA [eZUBISpIe UeBisseiz op Bunbeysa 2p 1% ymmym)}m|m e SO0E0S I00o NS
nz ap B 13p put INpuIgIa Jap isse Jw Bunwuwinsuiaiagn
8lp pun & 19p yw B 1Z 3Ip SIMOS Jap|a| Jop |yezuy abisse|nz aig 4ounp Jjindie uspiam usbunispiojues)BSyYPUNSID pun -siaYIaYdIS Uapuabajpunib 3| (6)
“1Bojebisa) 0L6¥SS €02 60 IN 14OLBqINId USYDINEILIBA Wap Ul puIs
uiepy JeqBisSe|yoBUISA ISI JBJAININPU| 2J3UUI SWESHIM 3IQ Bunjnig sep assiugabig aig ‘awipyory Jep || Bueyuy gewsh usyoieseg usjepiyejebsucisojdxe
U jeNzedey| alouul SWESHIAN ul B e I inz YOS PUN USJEISH UOA neg uap
I I aip in} f pun I b Jap Bunjiny3
n (93/6/#6) Y661 ZIBIN ‘€7 WOA USyeyosudWeY usyosiedoing Jap sajey Sop SlUIRYdry
‘@UBMISYOOH J8p 6 [PYMY YOBU H00 UN SljSlS 2juueusq sje BlulYdseq HAWO IH¥ID A¥ON ANL 3a (8)
|W SIRINWONS BunBiu n 3 Jesaip nz
L 1suabia L Uy Wwnz anu ( [wayos]y pun [n+le abejuy Jop Ul puis usBuniynisny usbisse|nz USUSPSILISISA BIp BIMOS Salelan) sesalp peneg ald (L)
[eInIs ‘[eIn-ly ‘m2q z essnjyosuy)
VIgIOI QI X3 yayayoIsuabiz } nzZ ul 1 iepiay 6002°L0°Le ‘wmepsBunjgissny
Tsieq auosupP
S 016+550008 JawwnusBeyny
"0,0L " D402 ¥ 1qebuin eBissginz Jog SN GapLY
“aJ8UIBqSHOYISYIS SUSI[BISUI Yolalag UaIaydls Wi auia Z egensjesay yuyosuy  (9)
1aqn 1604 Bunsiads aip 'UaqeL}aq alulapIa JaUIS Ul (j9)1eYosab [a|jeled) Jepo Ujazule Lspiam oIS
‘usqgal}aq 065508 IN-'HY [8400SIap|aj\ WauId W uspiam JepjeN aia HAwo JeroN 'sio|RIsIH sap  (S)
5po/puUn UB%oa.}S Usyosido Z JIW UBIoSUSSIYOINaAS YoInp USPUE. ,%,mmmM_EMEqu._. feme SSrieeae- Lo pn
A po/pul DDSIIS;UatoRC0 2 Jil 1Y a>~w 4aunp uspueig ui unuus3ig Jnz ususip X3'L2€£€08-0 ‘X3 £2€08-QL usdAL
X3 ¥2E€08-1.0 PUN X3'LLEE08-O 'X3'LL2€08-AL UadA] ‘(1)x3 penDED| 8laS Jep Jepjdwpuelg aiq ()x3 penDED| sussIapjaWpUEIg Jeleo sepuny  (v)

sejele sep Bungiaiyosag (G1) 0L6¥SS XLV 60 ANL :4awwnusBunb,

1eyoseg  (g)

01655 X3LV 60 AL "IN BunBiutayosaqnid o3 1 OSSN tBieled Boreor
u Bunpusmis/ uegewebsbunwiwnsaq
Inz swalsAszinyog pun sjelen

FJOVINY £ §>E BunBiulayossaqynidiaysnwineg-o3

2)
1)

GUON AL

T1798920/01.13

42



Anhang / Appendix

vk oues 90°90 900-3-Lbd

0651-986 115 (0) 6+ X4 ‘55¥1-986 LIS (0) 6¥+ 181 JOAOUUBH BLSOE ‘L AL WY ‘JOAOUUEH B|IBISSYBYISID
pamyes

\t A\ .\ 4\

a|91S uLlUUBYSq Jep I8 Jeg

2€00 “IN ‘IU3P| 93 ‘00 B HAWD LY3O QEON A(L Jop JOBIOJYIRUSIUODY ‘$500 “IN 3P| *(STZ) HUUDRISIEIRYAIS
Inj J9PUET 3P DlBISIENUSZ BIP UOINP JUURUAQ 'USSSI LISy ‘02 SYeMsYORWABUET ‘HAWS L¥ID QHON ANL

usyoljziesnz auiay
usBuniepiojuesyoypunsan pun -s)ayiayols apusbajpunio (gL)

auiay|
uabunbuipag asspuosag (L1)

‘Jeisljabine $Z/€01 €02 24 IN oUagNId Wi puis usbepsjunsbunynid a1 (91)

0102:2-6.009 N3 21021 1-6,009 N3 6002:0-62009 N3
:usuuloN uspuabloy Jep uabuniapiojuy alp usjnua Bunzuebi] Jesalp puayoaidsius ajele alq

‘Bunzugbi3 8salp Inj PYapuBIaAUN Ud)SB usqebuy ualalaM Bjje SIMOS UBJe(] UBYISLIPBe alg

NN'X3'¥2€€08-1:0 'NN'XT'LLEE08-O 'NN'XT'LLZ€08-AL
04'X3'¥2£€08-1:0 '04'X3'LLEE08-O '04'X3'LL2€08-AL
X3'v2€€08-1:0 'X3'LLEC08-O 'XI'LLZE08-AL

:(1)x3 penpgD| sues Jop uadAuspjawpuelg usynidab Jap ajsi
a9 vLvI/gnonaix3 ozl
116103 am Biyuny Jeine| Bunuydiszuuay aiq

€ uajjenpe uspyn usjun
1ap uabuniapiojuy alp ugjinye uadA] uspyneBine usyun Jap (1)x3 PEND8D| LSS Jop Jepjawpuelg aig

cLozol'so ‘wnjepsBunjjgissny

L6£6070008 JawwnusBenyny
SSNaN 69¥ L1

T sgessjesalg JUyosuy

HIWo ¥VAON

NN'X3'72€€08-1:0 ‘NN'X3'LLEE08-O 'NN'X3"LLZ€08-AL
04'X3'¥L€€08-1:0 '04°X3'LLE€08-O '04'X3'1£2€08-AL
X3'PLE€08-1:0 'XI'LLEC08-O 'XI'122€08-AL

uadA|

(1)x3 penDgD| auasiapjewpuelg jese

016¥SS XLV 60 ANL :swwnusBunBiuleysseg inz

ONNZNYO¥3T

GYON AU

Vit anag WCEIT Al

OBG 5E8 HhS (0) B+ 8 'T5HL-090 LG {G A+ 181 JBMSILEH S1595 "L ADL Wy IBRILEY S|IB1BRYRIPaBE
Yoo

P
alljesBunIazypay o0 198 Jaa

ET00 N ISP D4 058 HAWS LESD QHON AL 150 BB0IusIOay ppOl N 8P (512 yussIEyeusyols
UL 0 | 130 HIFISIAUEZ 3N WLND [IIRABKE ‘3823 LplGE D2 PRefsylEweluE] ‘HOWS 1430 OHON ArL

LBYDIZIRSNZ BUaY
usburpspogUespsypUNSSE) puh -BLaLALUSIE apuabspunis (gL)

an
uabunfurpag aispucssg (1))

1EI=95iNE §1E5SS ST 0L AN TPUSULIG Uil puis usdepaunsbunynig 2a (@)

00T =221 NS
PO0Z'52-5L008 N3 LODETLEL008 NI B00Z:Cr8L008 NI
JUALLIDN USRUREI0) 1P UBJINISRICINY SIp USRI Bunzupisg sesap plslsesdsius s iag aig

*BUnZURE  asaIp 1) LAPUEISAUN UB)ah UBGEGUY LAS)EM BI[E BIMS USJE( UBLDSUIME(B BIJ

04X PLEE0S- 1O/ PLES0S 1D

BUN 04'YT'L/EECE-O/XT LAEE0R0 04X 1/ZE08-O LT HEEDSTLL uatAl

©16[2) B, UBINe| B LgpEupdelg aap uaBunuysrzaguadi) a0

‘Bissgnz {s1slueg

akalenua|od) i p0R PUN (SISIIET 2R ENURI0T JUDIUR P/ P00 WRLILINN-[@YHg BI Biuny g
181y 'UR1BIWEYS)AWGURIS URNISIEISW WHRISE UeISLAte W) alp 1agn Japislupuelg Jep Bunsisdg 210 -

LBUSNSE LaBunapLy aiq
‘LapIaa USqaLaq pun Fiusob usbepoi uekyyefyne
WU L) USP PUDJIaidsus yane Biuu Ty USHop (X3 PENDIED| sues Jap Japawpue.g o)

ZL-OL<)L0Z wnyepsbun2ssny
GLESSE0008 A sny
FINON EEvIE
z sgelsiasalg yRsuY
HAWE YeA0n PETEYEN

4" %3 ' PLEEOR- L. OXT PLEE0R-1-0
Pun 0431 LEE0B-0MT L EEDR0
'D4 X HLZE08- ALK HLBE06-TL

[TELENR
(i3 PENDATH JWSEIAABLUPUEIS 8008
016F39 X3 LV 60 AMNL Rwwnus RunBnileyaeeg Iz

ONNZNYDH3'L

GUON AL

43

T1798920/01.13
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EC-Type Examination Certificate TUV

Fire detector series

1Q8Quad Ex (i)
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EC-Type Examination Certificate Baseefa

Ex barrier (Part No. 764744)
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